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2024 (Janeiro e Fevereiro)

Potência máxima [MW]

Hídrica 6907 28/02/2024 19:45

Eólica 5019 29/02/2024 13:15

Fotovoltaica 1924 19/02/2024 12:45



2024 – Evolução do Consumo Mensal de Energia Elétrica
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Prevista

Prevista Corrigida Temp.

Ocorrida Corrigida Temp. e nº dias úteis

Prevista Corrigida Temp. e nº dias úteis

jan fev

PONTA MW

PRODUÇÃO 12087 11150

CONSUMO 9739 8454

CONSUMO GWh

MAX. DIÁRIO 185 165

MENSAL GWh 4906 4239

VAR. % 1.6 0.1

CT 3.5 5.5

CTDU 2.9 1.9

ACUMULADO 1.6 0.9



2024 – Desvio da Temperatura Normal
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2024 – Evolução do Consumo Mensal
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2024 – Variação do Consumo e Pontas Diárias
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2024/2023 – Valores Máximos Anuais
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MÁXIMOS

POTÊNCIA PRODUÇÃO (MW) 12087 12153 9171 8779

(6aF 12/01/2024) (3aF 05/12/2023) (6aF 16/06/2023) (5aF 28/07/2022)

POTÊNCIA CONSUMO (MW) 9739 9362 7427 7889
(2aF 08/01/2024) (5aF 26/01/2023) (3aF 27/06/2023) (4aF 13/07/2022)

CONSUMO DIA (GWh) 185 177 154 163
(3aF 09/01/2024) (5aF 26/01/2023) (4aF 28/06/2023) (4aF 13/07/2022)

VERÃOINVERNO

VAR CONSUMO % MÊS ANO ACUM 12 MESES

janeiro 1.6 (4.0) 1.6 (4.0) 0.6 (2.8)

fevereiro 0.1 (2.9) 0.9 (3.5) 0.3 (2.8)



2024 – Satisfação do Consumo
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2024 – Indisponibilidades – Média Horária Mensal
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2024 – Afluências
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2024 – Hidraulicidade

13

1.32

1.03

1.30

1.12

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

J F M A M J J A S O N D

ÍNDICE DE PRODUTIBILIDADE HIDROELÉTRICA
Fios Água - Albufeiras

F.Agua Albufeiras

1.53

0.59 0.65

0.34 0.28

1.11

0.61
0.70

1.02

1.75

2.02

1.09

1.30

1.10

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

ÍNDICE DE PRODUTIBILIDADE HIDROELÉTRICA

2023 2024



2024 – Armazenamento nas Albufeiras
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2024 – Armazenamento nas Albufeiras Anuais
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2024 – Eolicidade
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2024 – Solar
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2024 – Interligações
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Principais evoluções da RNT em janeiro e fevereiro 2024
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Novos elementos RNT

• 17/JAN foi colocado pela primeira vez em tensão / serviço a L. Alto
Tâmega – Gouvães 2 a 400 kV.

• 01/MAR foi colocado pela primeira vez em tensão / serviço a L. CF.
Escalabis – Santarém a 220 kV.

• 06/MAR foi colocado pela primeira vez em tensão / serviço a L. Alto
Tâmega – Gouvães 1 a 400 kV.

Centros Electroprodutores

• Grupo 1 e 2 da CH Alto Tâmega (160 MVA).

• Central Fotovoltaica de Escalabis (157 MVA).



Incidentes
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• Às 05.38 do dia 12/fev, ocorreu o disparo do barramento 2 de 60 kV da
S. Tábua, o qual provocou a interrupção dos consumos alimentados pela
L. Tábua – Candosa a 60 kV. Atendendo à impossibilidade de reposição
imediata, todos os consumos foram transferidos pela E-REDES.

ENF = 0,3 MWh (Interrupção breve – 2 minutos).



2024 – Tempo Interrupção Equiv./Energia Não Fornecida
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Obrigado


